
令和3年度

波佐見町水道水質検査結果表

波佐見町水道課



令和3年度水質検査成績表(湯無田水系) 波佐見町水道課

番号 項目名 基準値
検査結果

4月21日 7月14日 10月20日 び19日
摘要

1 ¦一般細菌 100以下 0 0 0 0

2 I大腸菌 検出されないこと 検出されず 検出されず 検出されず 検出されず

3カドミウム及びその化合物 0力03以下 0.0003未満

4 I水銀及びその化合物 0.0005以下 0.00005未満

5セレン及びその化合物 0.01 KIT 0で01未満

6鉛及びその化合物 0.01 fctT 0で01未満

7ヒ素及びその化合物 o.oi iỹF 0で01未満 0で01未満 0.001 0力01未満

8 I六価クロム化合物 a02以下 0で02未満 0で02未満 0力02未満 0力02未満

9 I亜硝酸態窒素 0.041ilT 0.004未満

10 Iシアン化物イオン及び塩化シアン 0.011ilT 0.001未満 0で01未満 0力01未満 0力01未満

11硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素 10UT 0.5

12フツ素及びその化合物 0.8以下 0.11

13ホウ素及びその化合物 1.0felT 0.02

14四塩化炭素 0.002以下 0.0002未満

15 II,4ージオキサン a05以下 0で05未滴

16
トランス-1.2-シクロロェチレン
y�-1,2-y'�aai?:l/�

0.04iyT 0で02未満

17 Iジクロロメタン 0.02以下 0で01未満

18 Iテトラクロロェチレン o.oi iỹF 0.001未満

19 Iトリクロロェチレン 0.01 KIT 0で01未満

20 Iベンゼン 0.01 iyT 0.001未満

21 I塩素酸 0.6以下 0で5未満 0.07 0.1 a05未満

22 Iクロロ酢酸 a02以下 0力02未満 0で02未満 0.002未満 0で02未満

23 Iクロロホルム 0力6以下 0で07 0.01 0.009 0で05

24 Iジクロロ酢酸 a03以下 0.004 0で06 0.005 0で02

25 Iジブロモクロロメタン O.DilT 0.001 0.001 0.001 0で01未満

26臭素酸 0.01 lilT 0で01未満 0力01未満 0力01未満 aool未満

27 I総トリハロメタン 0.1 l�T 0.012 0.015 0.014 0で08

28 Iトリクロロ酢酸 0で3以下 0.004 0力06 0.005 0.003

29 Iブロモジクロロメタン 0で3以下 0.004 0.004 0.004 0で03

30 Iブロモホルム a09以下 0.001未満 0で01未満 0力01未満 0.001未満

31 Iホルムアルデヒド a08以下 0.005未満 0で05未満 0力05未満 0力05未満

32 I亜鉛及びその化合物 1.01itT 0で1未満

33 Iアルミニウム及ぴその化合物 0.2以下 0で1未満 0で1未満 0.01未満 0で1未満

34 I鉄及びその化合物 0.3以下 0.01未満

35銅及びその化合物 1.0fetT 0.01

36 Iナトリウム及びその化合物 200以下 7.5

37 Iマンガン及びその化合物 0.05以下 0力05未満

38塩化物イオン 200以下 9.1 7.7 6.9 8.3

39 Iカルシウム・マグネシウム等(硬度) 300以下 39

40蒸発残留物 500以下 78

41陰イオン界面活性剤 0.2以下 0で1未満

42 Iジェオスミン aoooの以下 0.000001未満

43めづガレやノれレネ、トソレ 0.00001 iyT 0.000001未満

44 I非イオン界面活性剤 0力2以下 0で02未満

45 Iフェノール類 0.005以下 0.0005未満

46全有機炭素 3以下 0.7 0.8 0.8 0.8

47 IPH値 5.8̃8.6 7.2 23で フ・2 24°C 7.6 22で 7.7 23で

48 I味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49臭気

50色度

51 I濁度

判定

異常でないこと

5以下

2以下

水質基準

異常なし

0.6

0.1未満

適合

異常なし

0.8

0.1未満

適合

異常なし

0.6

0.1未満

適合

異常なし

0.6

0.1未満

適合



令和3年度水質検査成績表(川内水系) 波佐見町水道課

番号 項目名 基準値
検査結果

4月21日 7月14日 10月20日 1月19日
摘要

1一般細菌 100以下 0 0 0 0

2 I大腸菌 検出されないこと 検出されず 検出されず 検出されず 検出されず

3 Iカドミウム及びその化合物 0で03以下 0.0003未満

4水銀及びその化合物 0.0005以下 0.00005未満

5 Iセレン及びその化合物 0.01 iỹF 0で01未満

6鉛及びその化合物 0.01fclT 0で01未満

7 Iヒ素及びその化合物 0.01以下 0で01未満

8六価クロム化合物 a02以下 0.002未満I 0で02未満I 0で02未満I 0で02未満

9 I亜硝酸態窒素 a04以下 0で04未満

10 Iシアン化物イオン及び塩化シアン o.oi )ỹp 0で01未満I 0で01未満I 0力01未満I 0で01未満

11 I硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素 10fclT 0.7

12 Iフツ素及びその化合物 0.8以下 0.08未満

13 Iホウ素及びその化合物 Lo以下 0.01

14 I四塩化炭素 a002以下 0.0002未満

15 ¦1, 4ージオキサン 0力5以下 0で05未満

16
トランス-1.2-シ'クロロ1チレン
・>7-l,2->'�na-i:fl/>

0.04lilT 0で02未満

17 Iジクロロメタン 0.02以下 0力01未満

18 Iテトラクロロェチレン 0.01fetT 0力01未満

19 Iトリクロロェチレン 0.011ilT 0力01未満

20 Iベンゼン 0.011ilT 0で01未満

21塩素酸 0.6以下 0で5未満 0.13 0.2 0.05未満

22 Iクロロ酢酸 0.02以下 0で02未満I 0で02未満I 0で02未満I 0.002未満

23 Iクロロホルム a06以下 0力05 0.01 0で09 a003

24 Iジクロロ酢酸 a03以下 0で03 0力06 0で05 a002未満

25 Iジブロモクロロメタン 0.1以下 0で02 0.003 0で03 a002

26 I臭素酸 0.01iilT 0.001未満 0で01未満 0で01未満 0で01未満

27 I総トリハロメタン 0.1 KIT 0.012 0.02 0.018 0で08

28 Iトリクロロ酢酸 a03以下 0.004 0.008 0.007 0で02

29 Iブロモジクロロメタン a03以下 0で05 0.007 0で06 a003

30 Iブロモホルム a09以下 0で01未満 0.001未満 0力01未満 0力01未満

31 Iホルムアルデヒド a08以下 0で05未満 0で05未満 0で05未満 a005未満

32 I亜鉛及びその化合物 1.0fclT 0.01未満

33アルミニウム及びその化合物 0.2以下 0で1未満

34鉄及びその化合物 0.3以下 0で1未満

35錮及びその化合物 I.OiyT 0で1未満

36 Iナトリウム及びその化合物 200以下 8.7

37 Iマンガン及びその化合物 0.05以下 0力05未満

38塩化物イオン 200以下 7.2 7.4 7.2 6.7

39カルシウム'マグネシウム等(硬度) 300以下 23

40蒸発残留物 500以下 98 114 82 90

41 I陰イオン界面活性剤 0.2以下 0で1未満

42 Iジェオスミン 0力0001以下 0.000001未満

43 12づれレやノめレネ、トゾレ 0.00001以下 0.000001未満

44 I非イオン界面活性剤 0で2以下 0で02未満

45 IフIノール類 0.005以下 0.0005未満

46全有機炭素 3以下 0.4 0.5 0.4 0.3

47 IPH値 5.8̃8.6 7.6 22で 7.5 24°C 7.5 22°C 7.6 23で

48 I味 異常でない二と 黑常なし 異常なし 異常なし 異常なし

50

51

49臭気

I色度

I溺度

判定

異常でないこと

5以下

2以下

水質基準

異常なし

0.5未満

0.1未満

適合

異常なし

0.5未満

0.1未満

適合

異常なし

0.5

0.1未満

適合

異常なし

0.6

0.1未満

適合



令和3年度水質検査成績表(鬼木水系) 波佐見町水道課

I番号 項目名 基準値
検査結果

4月21日 7月14日 10月20日 ば19日
摘要

1 I一般細菌 iooiy.T 0 0 0 0

2 I大腸菌 検出されないこと 検出されず 検出されず 検出されず 検出されず

3カドミウム及びその化合物 0力03以下 0.0003未満

4 I水銀及びその化合物 0.0005以下 0.00005未満

5 Iセレン及びその化合物 0.01)ilT 0で01未満

6 I鉛及ひその化合物 0.011ilT 0で01未満

フIヒ素及ひその化合物 0.01以下 0で01未満

8 I六価クロム化合物 0.02以下 0力02未満 0で02未満 0で02未満 0力02未満

9亜硝酸態窒素 0.041itT 0で04未満

10シアン化物イオン及び塩化シアン 0.011itT 0で01未満I 0で01未満I 0で01未満I 0力01未満

11 I硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素 10UT 1.0

12 Iフツ素及びその化合物 0.8以下 0で8未満

13 Iホウ素及びその化合物 i.ofeiT 0.01

14 I四塩化炭素 0で02以下 0.0002未満

15 ¦1 , 4̶̃��-�--9-� 0.05以下 0で05未満

16
トランス-1.2-ダクロロェチレン
・>�-i,2-y'/?aaifl/>

0.04felT 0で02未満

17 Iジクロロメタン a02以下 0で01未満

18 Iテトラクロロェチレン 0.01 KiT 0力01未満

19 Iトリクロロェチレン o.oi iyT 0で01未満

20 Iベンゼン o.oi iỹF 0で01未満

21塩素酸 0.6以下 0.05未満 0.15 0.22 a09未満

22 Iクロロ酢酸 0.02以下 0で02未満 0で02未満 0で02未満 a002未満

23 Iクロロホルム 0力6以下 0.006 0.01 0で06 a006

24 Iジクロロ酢酸 0.03以下 0で03 0力06 0.003 0で03

25 Iジブロモクロロメタン O.tfclT 0.001 0.001 a002 0力01未満

26臭素酸 o.oi iỹF 0.001未満 0力01未満 0.001未満 0.001未満

27 I総トリハロメタン 0.1以下 0.01 0.016 0.012 a009

28 Iトリクロロ酢酸 0.03以下 a003 0.007 a003 a003

29 Iブロモジクロロメタン 0.03以下 0.003 0で05 0.004 0.003

30 Iブロモホルム 0.09以下 0.001未満 0力01未満 0力01未満 0.001未満

31 Iホルムアルデヒド a08以下 0力05未満 0力05未満 0力05未満 0力05未満

32 I亜鉛及びその化合物 I.OfclT a01未満

33 Iアルミニウム及びその化合物 0.2以下 0.01未満

34鉄及びその化合物 0.3以下 a01未満

35 I銅及びその化合物 1.OUT 0で1未満

36ナトリウム及びその化合物 200以下 7.6

37マンガン及びその化合物 a05以下 0で05未満

38 I塩化物イオン 200以下 7.1 7.1 7.3 7.2

39 Iカルシウム・マグネシウム等(硬度) 300以下 29

40 I蒸発残留物 500以下 95 104 98 88

41 I陰イオン界面活性剤 0.2以下 0で1未満

42 Iジェオスミン 0.00001以下 0.000001未満

43めづガレやノボリレネ、トゾレ 0.00001 iyT 0.000001未満

44非イオン界面活性剤 a02以下 0で02未満

45 Iフェノール類 a005以下 0.0005未満

46 I全有機炭素 3以下 0.5 0.6 0.6 0.5

47 IPH値 5.8̃8.6 7.8 2fc 7.5 25で 7.7 21で 8で22で

50

51

48 I味

49臭気

色度

濁度

判 定

異常でなし、こと

I異常でないこと

5以下

2以下

I水質基準

異常なし

異常なし

0.5未満

0.1未満

適合

異常なし

異常なし

0.5未満

0.1未満

適合

異常なし

異常なし

0.6

0.1未満

適合

異常なし

異常なし

0.7

0.1未満

適合



令和3年度水質検査成績表(皿山水系) 波佐見町水道課

I番号 項目名 基準値
検査結果

4月21日 7月14日 10月20日 び19日
摘要

1一般細菌 100)ilT 0 0 0 0

2 I大腸菌 検出されないこと 検出されず 検出されず 検出されず 検出されず

3 Iカドミウム及びその化合物 0.003以下 0.0003未満

4水銀及びその化合物 0.0005以下 0.00005未満

5 Iセレン及びその化合物 0.011ilT 0.001未満

6鉛及びその化合物 0.01 KIT 0で01未満

7 Iヒ素及びその化合物 0.01felT 0で01未満

8六価クロム化合物 a02以下 a002未満 0で02未満 0.002未満I 0力02未満

9 I亜硝酸態窒素 0.041itT 0で04未満

10 Iシアン化物イオン及び塩化シアン a01以下 0で01未満I 0で01未満I 0で01未満I 0力01未満

11硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素 10UT 0.5

12 Iフツ素及びその化合物 0.8以下 0.1

13 Iホウ素及びその化合物 1.0UT 0.02

14四塩化炭素 0.002以下 0.0002未満

15 II,4ージオキサン a05以下 0.005未満

16
トランス-1.2-シクロロェチレン
バ-1,2-y'�aa.i.fl/l/ 0.04)itT 0で02未満

17 Iジクロロメタン a02以下 0で01未満

18 Iテトラクロロェチレン 0.01fclT 0で01未満

19 Iトリクロロェチレン 0.01 lilT 0で01未満

20 Iベンゼン 0.011ilT 0で01未満

21塩素酸 0.6以下 0.06 0.06 0.3 0.05未満

22 Iクロロ酢酸 a02以下 0.002未満 0で02未満 a002未満 a002未満

23 Iクロロホルム 0.06以下 0.014 0.014 0.019 a008

24 Iジクロロ酢酸 a03以下 0で08 0力08 0.013 a003

25 Iジブロモクロロメタン 0.1 KIT 0.001 0.001 0.001未満 0.001

26 I臭素酸 0.01felT 0で01未満 0で01未満 0.001未満 0力01未満

27 I総トリハロメタン 0.1 fclT a020 0.02 a024 0.013

28 Iトリクロロ酢酸 a03以下 0で09 0力08 0.016 a005

29 Iブロモジクロロメタン a03以下 0で05 0で05 0.005 0で04

30 Iブロモホルム 0.09以下I 0で01未満 0で01未満 0で01未満 0で01未満

31 Iホルムアルデヒド 0.08以下 0力05未満 0で05未満 0で05未満 0力05未満

32 I亜船及びその化合物 I.Ol�T 0で1未満

33アルミニウム及びその化合物 0.2以下 0で1未満

34 I鉄及びその化合物 0.3以下 0で1未満

35錮及びその化合物 1.0)�T 0.01

36 Iナトリウム及びその化合物 200以下 7.4

37 Iマンガン及ひその化合物 a05以下 0で05未満

38 I塩化物イオン 200以下 8.5 7.4 6.6 8.3

39カルシウム’マグネシウム等(硬度) 300以下 42

40蒸発残留物 500以下 80

41 I陰イオン界面活性剤 0.2以下 0.01未満

42 Iジェオスミン 0.00001 KI.T 0.000001未満

43にづガレやノめレネ、トソレ 0.00001旧 0.000001未満

44 I非イオン界面活性剤 a02以下 0.002未満

45 IフIノール類 a005以下 0.0005未満

46 I全有機炭素 3以下 1.1 0.9 1.2 0.8

47 IPH値 5.8̃8.6 6.9 23°C フ-124°C 6フ22で 7.7 22°C

48 I味 異常でなし、こと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

49臭気

50色度

51 I酒度

判定

異常でないこと

5以下

2以下

水質基準

異常なし

0.7

0.1未満

適合

異常なし

0.7

0.1未満

適合

異常なし

0.9

0.1未満

適合

異常なし

0.5

0.1未満

適合
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原水水質検査結果書
No. Y-l395-21

令和3年7月28日発行

波佐見町長一瀬政太模

�» :号第123号

廣56水第2号

令和3年7月14日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

水道法第20条登錄

建築物飲料水水貧

株式会社l�=l@=f�{� ノス

&L口基興

〒857-1164長崎県佐世保市自岳町166番地1

TEL 0956-3レ9557 FAX 0956-34-1213

檢査責任者本多英

採取日時 令和3年7月14日11:20 採取者友久保勇介・波佐見町水道課

施設名I上水道(金山水源) 天 候 晴れ

探取場所I長崎県東彼件郡波佐見町湯無田郷 温 度気温30.0で 水温19.5で

試料名I原水

検査項 @ 単位¦検査結果¦検査項 @ 単位 検査結果

一般細菌 個/ml 3 ブロモホルム mg/し

大腸菌 検出 ホノレムアノレデヒド mg/し

カドミウム及びその化合物 ng/L 0.0003未満 亜鉛及びその化合物 mg/L 0.02

水銀及びその化合物 mg/し 0.00005未満, アルミニウム及びその化合物 Dg/し 0.07

セレン及びその化合物 ng/し 0力01未満 鉄及びその化合物 ng/L 0.03 ・

鉛及びその化合物 Dg/し 0.002 . 銅及びその化合物 mg/し 0.01未満

ヒ素及びその化合物 mg/し 0.001未満. ナトリウム及びその化合物 mg/し 5.1 �

六価クロム化合物 mg/し 0力02未満, rンガン及びその化合物 Dg/し 0.005未滴.

mg/L 0.004未満・ 填化物イオン ng/し 5.8

シアン化物イオン及び塩化シアン ng/し 0.001未満 カルシウム、マグネシウム等(硬度) Dg/し 26 .

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/し 0.6 コg/L 62 �

フツ素及びその化合物 mg/し 0.08未満. 陰イオン界面活性剤 mg/し 0.01未満

ホウ素及びその化合物 mg/し 0.01 � ジェすスミン mg/し 0.000001未満’

四垣化炭素 ng/L 0.0002未満’ 2-#ノレ☆ボル#づレ mg/し 0.000001未満.

1,4-ジすキサン mg/し 仏005未満- 非イオン界面活性剤 ng/L 0.002未満

-ンス-1,2-ジクロロェチレン及び

トランス-1,2-ジクロロェチレン mg/L 0力02未満. フェノール類 Dg/し 0.0005未満

ジクロロメタン Dg/し 0力01未満, 有機物(全有機炭素(Toc)の量) ng/し 0.3

テトラクロロェチレン ng/し 0.001未満' PH値 6.5 . (24°C)

トリタロロェチレン mg/し 0力01未満 味

�バン mg/し 0.001未満’ 臭気 異常なし

塩棄酸 ng/L 色度 度 0.7 �

タロロ酢酸 mg/し 度 0.2

クロロホノレム mg/し MPN/lOOml 2.0

ジクロロ酢酸 ng/し 嫌気性芽胞菌 個/100ml 0

ジプロモタロロメタン ng/L クリプトスポリジウム 個/loL 0

臭素酸 mg/L ジアノレジア 個/loL 0

総トリハロメタン ng/し ̶以下余白-

トリタロロ酢酸 mg/し

プロモジタロロメタン mg/し

検査期間 令和3年7月14日 令和3年7ガ26日



原水水質検査結果書
No. Y-1396-21

令和3年7ガ28日発行

波佐廣町長一瀬政太樣

水道法第20条登!

建築物飲料水水‘

株式会社

f

さ#ゼ山UJP

m

K&B

令和3年7月14日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

I嬉号第123号

県56氷第2号

1¦クノス

阿口基興

〒857-1164長崎県俊世保市ま岳町166番地1

TEL 0956-3レ9557 FAX 0956-34-1213

検査責任者本多英

採取日時 令和3年7月14日9:05 探取者友久保勇介’波俊見町水道課

施設名I上水道(湯無田水源)鶴の川- 天 候晴れ

採取場所長崎県東彼件郡波佐見町湯無田郷 温 度気温30.0で 水温28.3で

試料名原水 遊離残留塩素I ・™

検査項 目 単位¦検査結果¦検査項 目 単位 検査結果

一般細菌 値/ml 7300 - ブロモホルム mg/し

大腸菌 検出 ホルムアルデヒド ng/し

カドミウム及びその化合物 mg/し 0.0003未満 亜鉛及びその化合物 ng/し 0.01未満

水銀及びその化合物 ng/し 0.00005未満, アルミニウム及びその化合物 ng/し 0.04 .

セレン及びその化合物 ng/し 0力01未満 鉄及びその化合物 mg/し 0.09

鉛及びその化合物 ng/し 0.001未満 銅及びその化合物 mg/し 0.01未満

ヒ素及びその化合物 Tlg/L 0力01未満. ナトリウム及びその化合物 mg/し 6.3

六価タロム化合物 mg/し 0力02未満. マンガン及びその化合物 ug/し 0.024

亜硝酸態窒素 mg/L レ004未満. 塩化物イオン ng/L 6.0 �

シアン化物イオン及び塩化シアン mg/し 0.001未満. カルシウム、マグネシウム等(硬度) Tlg/L 42

mg/し 0.4 mg/し 79

フツ泰及びその化合物 mg/し 0.08 . 陰イオン界面括性剤 ng/L 0.01未満.

ホウ素及びその化合物 ng/L 0.01 ジェオスミン mg/し 0.000002 .

四塩化炭素 ng/L 0力002未満 2-メチルイソボルネオール ng/し 0.000001

1,4-ジオキサン mg/し レ005未満 非イオン界面活性剤 ng/L 0.002未満

シス-1,2-ジタロロェチレン及ぴ
トランス-1,2-ジタロロェチレン mg/L 0'002未満 フェノーメレ類 ng/し 0.0005未満.

ジクロロメタン mg/し 0.001未満 有機物(全有機炭素(Toc)の量) ng/し 1.3

テトラクロロェチレン mg/し 0力01未満. PH値 7.3 (24°C) ・

トリタロロェチレン ng/L 0.001未満 味

ベンゼン ng/L 0.001未満 臭気 藻臭

塩素酸 mg/し 色度 度 5.9

タロロ酢酸 ng/L 度 1.7

タロロホ/レム ng/L MPN/lOOml 34

ジクロロ酢酸 mg/し 嫌気性芽胞菌 個/100ml 38

ジブロモクロロメタン Dg/し タリプトスボリジウム 個/loL 0

臭素酸 でg/し ジアノレジア 個/loL 0

総トリハロメタン mg/し -以下余白-

卜yタロロ醉酸 mg/し

ブロモジクロロメタン mg/L

検査期 間 令和3年7月14日 令和3年7月26日



原水水質検査結果

波佐見町長一瀬政太樣

水道法第20条登賴

建築物飲料水水韻

株式会社

No. Y-l397-21

令和3年7ガ28日発行

=号第123号

'56水第2号
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令和3年7月14日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

〒857-1164長崎県佐世保市さ岳町166番地1

TEL 0956-3レ9557 FAX 0956-34-1213

検査責任者本多英

採取日時令和3年び14日9:30 採取者友久保勇介・波佐見町水道課

施設名I上水道(浅井戸水源) 天 候I晴れ

採取場所長崎県東彼件郡波佐見町湯無田郷 温 度I気温30.0で 水温25.2で

試料名原水 遊離残留塩素*�����

検査項 @ 単位 検査結果 検査項 目 単位 検査結果

個ん11 28 ブロモホルム mg/し

大腸菌 検出 ホルムアルデヒド mg/し

カドミウム及びその化合物 mg/し 0.0003未満. 亜鉛及びその化合物 mg/し 0.01未満

水銀及びその化合物 ng/L 0.00005未満 アルミュウム及びその化合物 ng/し 0.01

セレン及びその化合物 mg/し 0力01未満 鉄及ぴその化合物 Dg/し 0.03

鉛及びその化合物 ng/し 0力01未満 銅及びその化合物 mg/し 0.02

ヒ素及びその化合物 ng/し 0.003 ナトリウム及びその化合物 mg/し 12.6

六価クロム化合物 mg/し 0.002未満. マンガン及びその化合物 mg/し 0.023

亜硝酸態窒泰 Dg/L 仏004未満 塩化物イオン ng/し 6.2

シアン化物イオン及び塩化シアン mg/し 0力01未満, カルシウんマグネシウム等(硬度) ng/し 58

硝酸態窒素及ぴ亜硝酸態窒素 mg/L 0.2 TIg/L 119

フツ素及びその化合物 mg/し 0.24 . 陰イオン界面活性剤 mg/し 0.01未満

ホウ素及びその化合物 mg/し 0.04 ジェすスミン mg/し 0.000001未満

四塩化炭素 mg/し 0力002未満 レメカレイ#/レ#づレ ng/し 0.000001未満

1,4-ジオキサン mg/し 0.005未満・ 井イオン界面活性剤 ng/L 0.002未満

シス-1,2-ジクロロェチレン及ぴ
トランス-1,2-ジクロロェチレン ・ng/L 0力02未満 フェノール類 mg/し 0.0005未満

ジクロロメタン ng/し 0力01未満 有機物(全有機炭素(Toc)の量) mg/し 0.3

テトラタロロェチレン ng/し 0.001未満. PH値 7.1 (24°C)

トリタロロェチレン Dg/し 0.001未満 味

-<>'-1?� mg/し 0.001未満. 臭気 異常なし

塩素酸 mg/し 色度 度 0.8

タロロ酢酸 ng/し 度 0.1未満

クロロホノレム mg/し MPN/lOOml 1.0

ジクロロ酢酸 mg/し 嫌気性芽胞菌 個/100ml 0

ジブロモタロロメタン mg/し クリプトスボリジウム 個/loL 0

臭素酸 mg/し ジアノレジア 個/loL 0

総トリハロメタン ng/し -以下余白-

トリクロロ酢酸 mg/L

ブロモジタロロメタン ng/L

検査期 間 令和3年7月14日 令和3年7ガ26日



原水水質検査結果書

波佐見町長一瀬政太模

No. Y-1398-21
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令和3年7月14日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

〒857-1164長崎県佐世保市自岳町166番地1

TEL 0956-3レ9557 FAX 0956-34-1213

検査責任者本多英

探取日時令和3年7月14日10:55 探取者友久保勇介’波佐見町水道課

施設名上水道(大堤)‘ 天 候晴れ

採取場所長崎県東彼件郡波佐見町湯無田郷 温 度気温30.0で 水温32.3で

試料名I原水 遊離残留塩素I一

検査項 § 単位 検査結果I検査項 @ 単位 検査結果

一般細菌 個/ml 3300 プロモホルム mg/し

検出されず‘ ホルムアルデヒド ng/し

カドミウム及びその化合物 ng/L 0.0003未満. 亜鉛及びその化合物 mg/L 0.01未満

水銀及びその化合物 Tlg/L 0.00005未満‘ アルミニクム及びその化合物 mg/し 0.05

セレン及びその化合物 mg/し 0.001未満 鉄及びその化合物 mg/し 0.13

鉛及びその化合物 mg/L 0.001未満- 銅及びその化合物 ng/L 0.01未満

ヒ素及びその化合物 ng/し 0.001 ナトリウム及びその化合物 mg/し 4.6

六価クロム化合物 ng/L レ002未満 ドンガン及びその化合物 ng/し 0.019

亜硝酸態窒素 mg/し 仏004未満. 塩化物イオン mg/L 6.0

シアン化物イオン及び塩化シアン mg/し 0力01未満. カルシウんマグネシウム等(硬度) ng/L 23

硝酸態窒素及び亜硝醉態窒素 mg/し 0.1未満 mg/し 52

フツ素及びその化合物 ng/L 0.08未満- 陰イオン界面活性剤 mg/し 0.01未満

ホウ素及びその化合物 ng/L 0.01未満 ジェオスミン mg/し 0.000005

四塩化炭素 mg/L 10002未満 2-#ルイ#/レ#づレ mg/し 0.000009

1,4_ジオキサン mg/L 仏005未満’ 非イオン界面活性剤 mg/し 0.002未満

シス-1,2-ジタロロェチレン及ぴ
トランス-1,2-シクロロェチレン mg/し 0力02未満. フェノール類 ng/し 0.0005未満

ジクロロメタン ng/L 0.001未満 有機物(全有機炭素(Toc)の量) ng/し 4.0

テトラタロロェチレン ng/L 0.001未満- PH値 7.8 (25で)

トリタロロェチレン ng/し 0.001未満 味

�<>'-e>' mg/L 0力01未満 臭気 かび臭

塩素酸 mg/し 色度 度 6.7

タロロ酢酸 ng/L 度 3.1

タロロホノレム ng/し MPN/lOOml 1.0未満

ジクロロ酢酸 mg/し 嫌気性芽胞菌 個/100ml 18

ジブロモクロロメタン mg/し クリプトスポリジウム 個/loL 0

臭素酸 mg/L ジアノレジア 個/loL 0

総トリハロメタン mg/し ̶以下余白-

トリタロロ酢酸 Dg/し

ブロモジクロロメタン ng/L

検査期 間 令和3年7月14日 令和3年7月26日



原水水質検査結果書

波佐昆町長一瀬政太様
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廣号第123号

県56水第2号

UJi与Uf

ェ
ク ス

詰阿口基興ft

令和3年7月14日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

水道法第20条登激

建築物飲料水水鬱

株式会社

〒857-1164長崎県佐世保市白岳町166番地1

TEL 0956-31-9557 FAX 0956-34-1213

検査責任者本多英

探取日時 令和3年7月14日10:35 採取者友久保勇介・波佐見町水道課

施設名I上水道(川棚川水源)ダム放流水‘ 天 候晴れ

採取場所長崎県東彼件郡波佐見町湯無田郷 温 度気温30.0で 水温32.3で

試料名I原水 遊離残留塩素I一

検査項 @ 単位 検査結果 検査項 目 単位 検査結果

一般細菌 個/ml 11000 ブロモホルム ng/し

大腸菌 検出、 ホルムアルデヒド ng/し

カドミウム及びその化合物 mg/L 仏0003未満 亜鉛及びその化合物 ng/L 0.01未満-

水銀及びその化合物 ng/し 0力0005未満 アルミニウム及びその化合物 mg/し 0.05

セレン及びその化合物 ng/し 0.001未満. 鉄及びその化合物 ng/し 0.13

鉛及びその化合物 mg/し 0力01未満 銅及ぴその化合物 Dg/し 0.01未満

ヒ素及びその化合物 mg/し 0力01未満 ナトリウム及びその化合物 ng/し 5.7 �

六価クロム化合物 mg/し 0力02未満, マンガン及びその化合物 mg/し 0.018 .

亜硝酸態窒素 ng/し 0.004未満. 塩化物イオン mg/し 7.2

シアン化物イオン及び堪化シアン ng/し 0.001未満, カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/し 40

硝酸態窒素及ぴ亜硝酸態窒素 mg/L 0.1未満 mg/し 73

フツ素及びその化合物 mg/し 仏08未満. 陰イオン界面活性剤 ng/L 0.01未満

ホウ素及びその化合物 Dg/し 0.01 ジュすスミン ng/し 0.000009 .

四塩化炭素 ng/L 0.0002未満 2-メみレルボンレ#づレ ng/L 0.000006

1,4-ジオキサン mg/し 0力05未満 非イオン界面活性剤 Dg/し 0.002未満.

シス-1,2-ジクロロェチレン及ぴ
トランス-1,2-ジタロロエチレン mg/L 0.002未満 フェノール類 ng/し 0.0005未満

ジクロロメタン ng/し 0力01未満 有機物(全有機炭素(Toc)の量) ・ng/L 4.4 �

テトラタロロェチレン ng/し 0力01未満 PH値 8.2 (25で)

トリタロロェチレン ng/し 0.001未満 昧

�が� ng/L 0力01未満 臭気 藻臭

塩素酸 mg/L 色度 度 14.1

クロロ酢酸 Tlg/L 度 5.9

タロロホノレム ng/L MPN/lOOml 200

ジクロ ロ酢酸 ng/L 嫌気性芽胞菌 個/100ml 130

ジブロモクロロメタン mg/し クリプトスボリジウム 個/loL 0

臭素酸 mg/し ジアルジア 個/loL 0

総トリハロメタン mg/し -以下余白-

トリタロロ酢酸 ng/L

ブロモジクロロメタン mg/し

検査期間 令和3年7月14日 令和3年7ガ26日



原水水質検査結果書

波佐見町長一瀬政太樣

水道法第20条登錄

建築物飲料水水質

No. Y-1400-21

令和3年7月28日発行
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令和3年7月14日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

〒857-1164長崎県佐世保市さ岳町166番地1

TEL 0956-3レ9557 FAX 0956-34-1213

検査責任者本多英

探取日時令和3年7月14日10:00 採取者I瀬戸幸樹・波佐見町水道課

施設名I上水道(大平水源) 天 候I暗れ

採取場所I長崎県東彼件郡波佐見町川内郷 温 度 気温30.0で 水温23.4で

試料名I原水 遊離残留塩素一

検査項 @ 単位¦検査結果¦検査項 @ 単位 検査結果

一般細菌 個/ml 860 プロモホルム ng/し

大腸菌 検出 ホルムアルデヒド mg/し

カドミウム及びその化合物 mg/し 仏0003未満 亜鉛及びその化合物 mg/し 0.01未満.

水銀及びその化合物 mg/し 0.00005未満 アルミニウム及びその化合物 mg/し 0.13

セレン及びその化合物 mg/し 0力01未満 鉄及びその化合物 ng/し 0.14 �

鉛及びその化合物 mg/し 0.001未満 銅及びその化合物 Dg/し 0.01未満

ヒ素及びその化合物 mg/し 0.001未満, ナトリウム及びその化合物 Tlg/L 6.8 �

六価クロム化合物 Dg/し 0力02未満. マンガン及びその化合物 mg/し 0.017

亜硝酸態窒素 mg/し 仏004未満 塩化物イオン mg/し 7.0

シアン化物イオン及び塩化シアン mg/し 0力01未満’ 力/レシウム、マグネシウム等(硬度) ng/し 24 .

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒棄 mg/し 0.8 ng/L. 86

フツ素及びその化合物 mg/し 0.08未満. 陰イオン界面活性剤 ng/L 0.01未満.

ホウ素及びその化合物 ng/L 0.01 ジェすスミン mg/し 0.000001未満,

四塩化炭素 mg/し 0.0002未満. とメカレパポ'ノレ#づレ ng/L 0.000001未満.

1,4-ジオキサン ng/し 仏005未満. 非イオン界面活性剤 mg/し 0.002未満

シス-1,2-ジクロロェチレン及ぴ
トランス-1,2-ジタロロェチレン ng/し 0.002未満 フェノール類 mg/し 仏0005未満

ジタロロメタン Dg/L 0力01未満 有機物(全有機炭素びoc)の量) mg/し 0.9

テトラクロロェチレン ng/し 0力01未満 PH値 7.6 (24°C)

トリクロロェチレン mg/し 0.001未満 味

ベンゼン mg/し 0.001未満 臭気 異常なし

塩素酸 mg/し 色度 度 4.1

タロロ酢酸 ng/L 濁度 度 1.5

クロロホノレム mg/し 大腸菌(指標菌) MPN/lOOml 31

ジクロロ酢酸 mg/L 嫌気性芽胞菌 個/100ml 10

ジブロモタロロメタン mg/し クリプトスポリジウム 個/loL 0 �

臭素酸 ng/し ジアノレジ了 個/loL 0

総トリハロメタン ng/し -以下余白-

トリクロロ酢酸 mg/L

ブロモジタロロメタン mg/し

検査期 間 令和3年7月14日 令和3年7月26日



原水水質検査結果書
No. Y-1401-21

令和3年7月28日発行
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令和3年7月14日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

水道法第20条登錄

建築物飲料水水質

株式会社

〒857-1164長崎県佐世保市自岳町166番地1

TEL 0956-3レ9557 FAX 0956-34-1213

検査責任者本多英

採取日時 令和3年7月14日10:10 採取者瀬戸幸樹・波佐見町水道課

施設名I上水道(二度川内水源) 天 候晴れ

採取場所長崎県東彼件郡波佐見サ川内郷 温 度気温30.0で 水温19.9で

試料名I原水 遊離残留塩素I一

検 査項 g 単位I検査結果 検 査項 目 単位 検査結果

一般細菌 個/ml 170 ブロモホルム mg/し

大腸菌 検出 ホルムアルデヒド mg/し

カドミウム及びその化合物 mg/し 0.0003未満 亜鉛及びその化合物 mg/し 0.01未満‘

水銀及びその化合物 ng/し 0.00005未満. アルミニウム及びその化合物 mg/し 0.11

セレン及びその化合物 Tlg/L 0.001未満 鉄及びその化合物 Pg/L 0.10

鉛及びその化合物 mg/し 0力01未満- 銅及びその化合物 mg/し 0.01未満

ヒ素及びその化合物 mg/し 0力01未満 ナトリウム及びその化合物 mg/し 7.0

六価クロム化合物 mg/し 0.002未満 マンガン及びその化合物 mg/し 0.010

亜硝酸態窒素 mg/し 0.004未満 塩化物イオン mg/し 7.2

シアン化物イオン及び塩イヒシアン mg/し 0.001未満 力/レシウム、マグネシウム等(硬度) mg/し 21

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/し 0.8 ng/L 88

フツ素及びその化合物 ng/L 仏08未満. 陰イオン界面括性剤 mg/し 0力1末満

ホウ素及びその化合物 ng/し 0.01 ジェすスミン mg/し 0.000001未満.

四塩化炭素 mg/し 0.0002未満. 2-サルイ#/レオjづレ mg/し 0.000001未満'

1,4-ジオキサン ng/L 0.005未満 非イオン界面活性剤 ng/し 仏002未満

シス-1,2-ジクロロェチレン及ぴ
トランス-1,2-ジタロロェチレン mg/し 0力02未満. フ-ノール類 ng/し 0.0005未満

ジタロロメタン ng/し 0力01未満. 有機物(全有機炭素(Toc)の量) Dg/し 0.6

テトラタロロユチレン ng/し 0力01未満, PH値 7.4 (24で).

トリタロロェチレン mg/し 0力01未満’ 味

�バ� mg/し 0.001未満. 臭気 異常なし

塩素酸 mg/L 色度 度 3.6

クロロ酢, ng/L 度 2.0

クロロホノレム mg/し 大腸菌(指標菌) MPN/lOOml 13

ジクロロ酢酸 mg/し 嫌気性芽胞菌 個/looぱ 46

ジブロモタロロメタン ng/し クリプトスポリジウム 個/loL 0

臭素酸 ng/し ジアノレジア 個/loL 0

総トリハロメタン mg/し -以下余白-

トリタロロ酢酸 mg/し

プロモシタロロメタン ng/L

検査期 間 令和3年7月14日 令和3年7月26日



原水水質検査結果書
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水道法第20条登錄播

建築物飲料水水質檢

株式会社

代ミ

〒857-1164長崎県佐世保市自̶166番地1

TEL 0956-3レ9557 FAX 0956-34-1213

令和3年7月14日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。 検査責任者本多英憲

象

探取日時 令和3年7月14日10:25 採取者I瀬戸幸樹・波佐見町水道課

施設名上水道(中ノ川内水源) 天 候I晴れ

採取場所I長崎県東彼件郡波佐見町川内郷 温 度 気温30.0で 水温22.2で

試料名I原水 遊離残留塩素一

検査項 目 単位¦検査結果¦検査項 @ 単位 検査結果

一般細菌 値/ml 0 プロモホ/レム ng/し

大腸菌 検出されず ホ/レムア/レデヒド Dg/L

カドミウム及びその化合物 ng/し 0力003未満 亜鉛及びその化合物 mg/し 0.03

水銀及びその化合物 mg/し 0.00005未満, カレミニウム及びその化合物 mg/し 0.01未満‘

セレン及びその化合物 Dg/し 0.001未満. 鉄及びその化合物 ng/し 0.18 �

鉛及びその化合物 Dg/し 0.001未満- 銅及びその化合物 mg/し 0.01未満.

ヒ素及びその化合物 ng/し 0.002 ナトリウム及びその化合物 ng/し 19.9 �

六価クロム化合物 ng/し 0.002未満. マンガン及びその化合物 Dg/L 0.075

亜硝酸態窒素 ng/し 仏004未満, 塩化物イオン ng/L 5.8

シアン化物イオン及び塩化シアン ng/L 0.001未満, カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/し 38 �

硝酸態窒泰及び亜硝酸態窒素 mg/L 0.1未満- mg/し 174 ・

フツ素及びその化合物 mg/し 0.14 � 陰イオン界面活性剤 mg/し 0.01未満

ホウ素及びその化合物 mg/L 0.03 ジュオスミン mg/し 0.000001未満

四塩化炭素 mg/し 0.0002未満 2-#ノレルめレ#づレ mg/し 0.000001未満

1,4-ジオキサン mg/し 0.005未満. 非イオン界面活性剤 mg/し 0.002未満.

-ンス-1,2-ジクロロェチレン及び
トランス-1,2-シタロロェチレン mg/し 0.002未満- フェノール類 ng/L 0.0005未満

ジクロロメタン mg/し 0.001未満. 有機物(全有機炭素びOG)の量) ng/し 0.2未満’

テトラクロロェチレン mg/し 0.001未満. PH値 7.6 (24で).

トリクロロェチレン mg/L 0力01未満. 味

�<>-v> ng/L 0.001未満. 臭気 異常なし

塩素酸 Dg/L 色度 度 1.3

タロロ酢酸 mg/し 濁度 度 0.3

クロロホノレム mg/し 大腸菌(指標菌) MPN/lOOml 1.0未満

ジタロロ酢酸 mg/L 嫌気性芽胞菌 個/100ml 0

ジブロモタロロメタン ng/L クリプトスポリジウム 個/loL 0 �

臭素酸 mg/し ジアノレジア 個/loL 0 �

総トリハロメタン mg/L -以下余白-

トリクロロ酢酸 ng/し

プロモジタロロメタン mg/し

検査期 間 令和3年7月14日 令和3年7月26日



原水水質検査結果書

波佐昆町長一瀬政太様

令和3年7月14日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

No. Y-1403-21

令和3年7月28日発行

水道法第20条登―ざシ��号第123号

建築物飲料水水資務箋I藥冗��56水第2号
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〒857-1164長崎県俊世保市自岳町166番地1

TEL 0956-3レ9557 FAX 0956-34-1213
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採取日時 令和3年7月14日9:15 採取者瀬戸幸樹・波佐見町水道課

施設名I上水道(鬼木水源) 天 候晴れ

採取場所I長崎県東彼件郡波佐見町鬼木郷 温 度気温30力で 水温21.4で

試料名I原水 遊離残留塩素I ・

検査項 目 単位 検査結果 検査項 目 単位 検査結果

一般細菌 個/ml 370 ブロモホルム Dg/し

大腸菌 検出 ホルムアルデヒド Dg/し

カドミウム及びその化合物 ng/し 0.0003未満. 亜鉛及びその化合物 ng/し 0力1未満

氷銀及びその化合物 mg/し 0.00005未満- アルミニウム及びその化合物 mg/し 0.02

セレン及びその化合物 mg/し 0.001未満. 鉄及びその化合物 Dg/し 0.07

鉛及びその化合物 mg/し 0.001未満. 銅及びその化合物 mg/し 0.01未満 .

ヒ素及びその化合物 ng/し 0.001未満. ナトリウム及びその化合物 ng/し 6.7

六価クロム化合物 mg/し 仏002未満 マンガン及びその化合物 mg/し 0.009

亜硝酸態窒素 mg/し 0.004未満 塩化物イオン mg/し 6.0 �

シアン化物イオン及び塩化シアン mg/し 0力01未満‘ カルシウム、マグネシウム等(ぼ度) ng/し 30 .

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/し 1.1 mg/し 95

フツ素及びその化合物 mg/し 0.08未満. 陰イオン界面活性剤 mg/L 0.01未満

ホウ素及びその化合物 mg/し 0.01 ジュすスミン mg/し 0.000001未満’

四塩化炭素 Dg/し レ0002未満 2-#ノレルポ'/レ#づレ ng/L 0.000001未満

1,4-ジオキサン mg/L 0.005未滴. 非イオン界面活性剤 mg/し 0.002未満 .

シス-1,2-ジクロロェチレン及ぴ
トランス-1,2-ジタロロェチレン ng/し 0力02未満, フェノール類 mg/し 0.0005未満

ジクロロメタン mg/し 0.001未満. 有機物(全有機炭素びoc)の量) mg/し 0.6 �

テトラタロロェチレン mg/し 0力01未満 PH値 7.8 (24°C)

トリタロロェチレン mg/し 0.001未満, 味

�ガ� mg/し 0.001未満 臭気 異常なし.,

坦素酸 mg/し 色度 度 2.8

クロロ酢酸 mg/し 度 0.6

クロロホノレム ng/L MPN/lOOml 20

ジクロロ醉酸 mg/L 嫌気性芽胞菌 個/100ml 0

ジブロモタロロメタン ng/し タリプトスポリジウム 個/loL 0

臭素酸 mg/し ジアノレジア 個/loL 0

総トリハロメタン mg/し -以下余白-

トリタロロ酢酸 mg/し

ブロモジクロロメタン mg/L

検査期間 令和3年7月14日 令和3年7月26日
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令和3年7月14日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

〒857-1164長崎県佐世保市さ岳町166番地1

TEL 0956-31-9557 FAX 0956-34-1213

検査責任者本多英

採取s時令和3年7月14日11:00 採取者I瀬戸幸樹.波佐見町水道課

施設名I上水道(深川内水源) 天 候晴れ

採取場所I長崎県東彼件郡波佐見町皿山郷‘ 温 度気温30.0で 水温25.1で

試料名原水

検査項 @ 単位¦検査結果¦検査項 @ 単位 検査結果

一般細菌 個/ml 140 ブロモホスレム mg/し

大腸菌 検出されず ホルムアルデヒド ng/し

カドミウム及びその化合物 mg/し 0.0003未満. 亜鉛及びその化合物 ng/し 0.01未満

水銀及びその化合物 Dg/し 仏00005未満 アルミニウム及びその化合物 Dg/L 0.02

セレン及びその化合物 ng/し 0力01未満 鉄及びその化合物 Dg/し 0.34/

鉛及びその化合物 mg/し 0.001未満 銅及びその化合物 mg/し 0力1未満

ヒ素及びその化合物 mg/し 0.001 ナトリウム及びその化合物 ng/L 6.0

六価クロム化合物 Dg/し 0.002未満 マンガン及びその化合物 ng/し 0.111,

亜硝酸態窒素 ng/し 仏004未満 塩化物イオン ng/し 7.4

シアン化物イオン及び塩化シアン ng/し 0力01未満 カルシウんマグネシウム等(硬度) ng/L 15

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 力g/L 0.1未満 mg/し 56

フツ素及びその化合物 'ng/L レ08未満 陰イオン界面活性剤 mg/し 0.01未満

ホウ素及びその化合物 Dg/L 0.01 ジェすスミン mg/L 0.000003

四塩化炭素 でg/L 0.0002未満 2-#ノレルポ'ノレ#づレ mg/し 0.000001未満

1,4-ジオキサン ng/L 0.005未満 非イオン界面活性剤 ng/し 0.002未満

シス-1,2-ジクロロェチレン及ぴ
トランス-1,2-ジタロロェチレン Tig/L 0.002未満 フェノール類 mg/し 0.0005未満

ジタロロメタン ngん 0.001未満 有機物(全有機炭素(Toc)の量) ng/L 2.7

テトラクロロェチレン mg/し 0力01未満 PH値 6.5 (25で)

トリクロロエチレン mg/L 0力01未満 味

�がン ng/し 0.001未満 臭気 異常なし

塩素酸 mg/L 色度 度 14.4

タロロ酢酸 ng/L 濁度 度 2.6

クロロホノレム mg/L 大腸菌(指標菌) MPN/lOOml 1.0未満

ジクロロ酢酸 mg/L 嫌気性芽胞菌 個/100ml 4

ジプロモタロロメタン mg/し タリプトスポリジウム 個/loL 0

臭素酸 mg/し ジアメレジア 個/loL 0

総トリハロメタン ng/し -以下余白-

トリクロロ酢酸 力g/し

ブロモジタロロメタン iig/L

検査期 間 令和3年7月14日 令和3年7月26日
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試料のキ

18日に受付レ、たしました貴依頼による
E結果は以下のとおりです。

水道法第20条登錄

建築物飲料水水質

株式会社

〒857-1164長崎県佐世保市ま岳町166番地1

TRL 0956-31-9557 FAX 0956-34-1213

検査責任者本多英

採取日時令和3年8月18日9:50 採取者瀬戸幸樹’波佐見町水道課

施設名上水道(湯無田水源)鶴の川‘ 天 候I曇り

採取場所I長崎県東彼件郡波佐見町湯無田郷 温 度I気温25.0で 水温20.9で

試料名I原水, 遊離残留塩素 a�����

検 査 項 @ 単位 検 査 結 果 検 査 方 法

1,3-ジタロロプロペン(D-D) mg/L 0.0005未満 HS_GC-MS法

2,4-D(2,4-PA) mg/し 10002未満 LC_MS法

アセフェート mg/し 0力0006未満 LG-MS法

イソキサチオン mg/L 0.00005未満 LC-MS法

イミノタタジン ng/L 0.00006未満 しG_MS法

ェトフュンプロッタス ng/L 仏0008未満 LC-MS法

オキサジクロメホン mg/し 0.0002未満 LC-MS&

カフェンストローノレ mg/し 0.00008未満 LC-MS法

カルタップ mg/L 0.0008未滴 LC_MS法

キノクラミン(ACN) ng/L 仏00005未満 LC̶MS法

キャプタン mg/し 0.003未満 固相抽出-GC-MS法

グ'リ#̶ mg/し 仏02未満 誘導体化-LC-MS法

カレかンネ、̶ mg/し 0.0002未満 誘導体化-LC-MS法

タロロタロニノレ(TPN) mg/し 0.0005未満 固相抽出-GC-MS法

ジタフット mg/L 0力001未満 LC-MS法

シハロホップブチル mg/L 0力0006未満 固相抽出-GG-MS法

ジメタメトリン mg/し 0.0002未満 IG_MS法

ダイアジノン mg/L 仏00003未満 LG-MS法

ダイムロン

ダゾメット、メタムけーバム)

及びメチルイソチオシアネート※

mg/L 0.008未滴 LC-MS法

mg/し 0.0001未満 HS-GC-MS法

チウラム mg/L 仏0002未満 固相抽出-LG-MS法

チオフアネートメチノレ コg/L 0.003未満 LC-MS法

テフリルトリオン mg/し 0.00002未満 lc_MS法

トリがテノづレ mg/し 0.001未満 LG-MS法

トリフルラリン ng/L 0.0006未満 固相抽出-GG-MS法

バラコート ng/L 0.00005未満 LG_MS法

ピラタロニノレ mg/L 0.0001未満 LG̶MS法

備 考 ぐ再委託先：株式会社太平環境科学センタ-

検 直 期 間 令和3年8月18日 令和3年9月9日
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令和3年8月18日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

水道法第20条登錄I

建築物飲料水水質I

株式会社

〒857-1164長崎県佐世保市自岳町166番地1

TEL 0956-3レ9557 FAX 0956-34-1213

検査責任者本多英

採取日時 令和3年8月18日9:50 採取者瀬戸幸樹’波佐見町水道課

施設名I上水道(湯無田水源)鶴の川 天 候I曇り

採取場所I長崎県東彼件郡波佐見町湯無田郷 温 度I気温25.0で 水温20.9で

試料名I原水 遊離残留塩素一

検 査 項 @ 単位 検 査 結 果 検 査 方 法

ピラゾリネート(ピラゾレート) mg/し 0力002未満 しC_MS法

ピリブチカルブ ng/L 0力002未満 lc_MS法

ピロキロン mg/し 0.0005未満 LC-MS法

フェ-トロチオン(MEP) mg/L 0.0001未満 固相抽出-GC-MS法

みリMン mg/し 0力005未満 LG-MS法

フェントラザミド ng/L 0.0001未満 LC-MS法

フサライド mg/し 0.001未満 固相抽出-GC-MS法

ブタタローノレ ng/し 0.0003未満 LG̶MS法

ブプロフニジン mg/L 仏0002未満 LC-MS法

フルアジナム mg/し 0.0003未満 LC-MS法

プレチラタロ ーノレ mg/L 0.0005未満 LG-MS法

か�デゾりレ mg/し 0.0003未満 固相抽出-LC-MS法

ブロモブチド mg/L 0力01未満 LC-MS法

̃ミル mg/L 0力002未満 LC-MS法

ペンンか� mg/し 0力01未満 LC-MS法

ベンゾピシクロン mg/し 0.0009未満 LC_MS法

ベンゾフェナップ mg/し 0力0005未満 LC̶MS法

ベンタゾン ng/L 0.002未満 LC-MS法

y<>"7�-k̶}- ng/L 0.0007未満 LC_MS法

マラチオン(マラソン) mg/L 0力07未満 LC_MS法

�y�i/ mg/し 0力003未満 LC_MS法

メタラキシノレ mg/L 仏002未満 LG-MS法

メチダチオン(DMTP) mg/し 0.00004未満 LC-MS法

-以下余白-

検 査 期 間 令和3年8月18日 令和3年9月9日


